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Série PCVS

Interrupteur de surveillance des
T vannes de controle

La hotte se déplace vers le haut lorsque la vanne est fermée

Potter Electric Signal Company, LLC $5t. Louis, MO  $Support technique : 866-956-0988 / Service & la clientéle : 866-572-30®&%/w.pottersignal.com

5401529 - REV C 18/15 PAGE 2 DE 7



Série PCVS

Interrupteur de surveillance des
vannes de controle

REMARQUE : Avant d’effectuer un travail sur I'extincteur ou sur
le systéeme d'alarme incendie, le propriétaire du batiment ou son
UHSUpVHQWDQW RI¢ FEVHBOQ BREMMXWUHUS K QHUHYQXQ QH
fermée, assurez-vous que cela n'altérera pas le débit a cause de
I'ouverture d'un extincteur ou de I'absence de tuyaux, etc.

1. Placez la vanne a la position totalement ouverte (“OUVERT”
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